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Rijeka, 12.08.2026.
KD PONIKVE VODA d.o.0.

Podruznica Vodoopskrba i odvodnja Cres Losinj

PREDMET: NESUKLADNI UZORCI VODE ZA LIUDSKU POTROSNJU U MJESTIMA ORLEC, KRCINA
| LOZNATI
Postovani,

Dana 12.08.2026. dojavom i dopisom dobivenim putem e poste od KD PONIKVE VODA d.o.o.
Podruznica Vodoopskrba i odvodnja Cres Losinj dobili smo informaciju o NESUKLADNIM
uzorcima u mjestima Orlec, Kréina i Loznati.

Vodu u navedenim mjestima isporucuje javni isporucitelj KD Ponikve voda d.o.o. podruinica
Vodoopskrba i odvodnja Cres LoSinj.

U navedenim mjestima voda dolazi iz vodoopskrbnog sustava koji zahvaca Vransko jezero.
Nakon provedenog uzorkovanja, analize u sluzbenom laboratoriju RIEKO-LAB d.o.o. su
dokazale mikrobiolosko oneciséenje.

U vodi za ljudsku potrosnju detektirani su sljedeci parametri koji nisu sukladni Pravilniku o
parametrima

Voda za ljudsku potro3nju — ORLEC, javna slavina Analiticki broj: 0919/26

Koliformne Enterokoki,

bak.terue, broj/100 mL
broj/100 mL

Parametri koji
odstupaju od M.D.K.

Vrijednosti 17 8
parametara
Procjena utjecaja Da Da

parametra koji
odstupa od propisane
vrijednosti

na ljudsko zdravlje od
strane nadleZnog
zavoda (da/ne)
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Odjel za zastitu okoliza i
zdravstvenu ekologiju akreditiran je
prema ISO/IEC 17025




Voda za ljudsku potro$nju — KRCINA, javna slavina Analiticki broj: 0920/26

Koliformne
bakterije,
broj/100 mL

Parametri koji
odstupaju od M.D.K.

Vrijednosti 24
parametara
Procjena utjecaja Da

parametra koji
odstupa od propisane
vrijednosti

na ljudsko zdravlje od
strane nadleZnog
zavoda (da/ne)

Voda za ljudsku potrognju — LOZNATI, javna slavina Analiticki broj: 0921/26

Koliformne
bakterije,
broj/100 mL

Parametri koji
odstupaju od M.D.K.

Vrijednosti 3
parametara
Procjena utjecaja Da

parametra koji
odstupa od propisane
vrijednosti

na ljudsko zdravlje od
strane nadleinog
zavoda (da/ne)




Koliformne bakterije mogu biti fekalnog i nefekalnog podrijetla. Kao parametar operativnog
monitoringa, ukupni koliformi pruzaju informacije o adekvatnosti postupka obrade vode za
ljudsku potrosnju i o mikrobioloskom stanju distribucijskog sustava.

Sliéno kao za broj bakterija, nesukladnost povezana s prisutnosc¢u koliformnih bakterija se vrlo
uspjesno rjesava odgovaraju¢om i kontinuiranom dezinfekcijom vode. Rutinsko ispiranje
distribucijskog sustava takoder pomaze u ograni¢enju ponovnog rasta mikroorganizama u
distribucijskom sustavu.

Sukladno procijeni rizika za broj bakterija i ukupne koliforme u vodi za ljudsku potrosnju
Ministarstva zdravstva zakljucuje se postupanje sanitarnog inspektora Drzavnog inspektorata
u slu¢aju prisustva ukupnih koliformnih bakterija <10/100 ml bez prisustva E.coli i ukupnih
koliformnih bakterija >10/100 ml bez prisustva E.coli te u slu¢aju prisutnosti E.coli.

https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/javnozdravstvena-zastita/voda-za-
ljudsku-potrosnju/i-procjene-rizika-za-sva-odstupanja-indikatorskih-parametara-i-
parametara-zdravstvene-ispravnosti-5256/5256

U sluéaju zabrane isporuke vode u mjestima gdje je broj koliformnih bakterija >10/100 ml i
bez prisustva E.coli i uz prisustvo E.coli, javni isporucitelj vodnih usluga moZe osigurati
isporuku vode stanovnistvu iz drugih opskrbnih izvora uz uvjet da se analizom “A” Pravilnika
o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku
potro3nju (NN br. 64/2023. i NN br. 88/2023.) dokaie da je voda zdravstveno ispravna.

Ako se ipak koristi voda iz javnog vodovoda, preporucuje se prokuhavanje vode namijenjene
pi¢u kroz najmanje 3 minute i ¢uvanje takve vode na hladnome u istim posudama u kojima
je prokuhavanjem postignut solidan dezinfekcijski ucinak.

Voda iz alternativnog izvora moZe se koristiti dok god se ne provedu korektivne mjere na
vodoopskrbnom sustavu gdje je dokazano mikrobiolosko oneciséenje.

Provedbu korektivnih mjera potrebno je dokazati laboratorijskim ispitivanjima ovlastenog
laboratorija Zavoda za javno zdravstvo jedinice podruéne(regionalne) samouprave.

Nakon 3to se laboratorijskim ispitivanjem dokaZze zdravstvena ispravnost uzoraka,
potro3adima treba ukazati na ¢injenicu da za ispravnost vode namijenjene za ljudsku potrosnju
unutar nekoga objekta odgovornost snose i korisnici odnosno vlasnici objekata; stoga
preporucujemo stanovnistvu dobro ispiranje ciijele ku¢ne vodoopskrbne mreZe nakon
ispiranja cjevovoda putem hidranta i muljnih ispusta.

S postovanjem,

Voditelj Odjela za zastitu okolisa i zdravstvenu Voditeljica Ispostave Mali LoSinj
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